[bookmark: _GoBack]KL2535是一个PWM输出的模块。非常适合用于控制电流型的电磁阀，这种阀门根据电流的大小控制阀门的开启度，可以做到对阀门开度的线性控制。
KL2535需要通过KS2000软件进行一些与电磁阀匹配的参数设置：
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主要有以下几个参数需要匹配：
电流：Maximum output current，这个值要与线圈的额定电流一致。
抖动：Dithering active，因为阀体内流动的液体可能具有一定的粘度，对输出值叠加一定的抖动，使线圈一直处于微弱的抖动状态可以避免黏度对阀门控制的影响。
抖动频率：Dithering frequency，这个参数一般在阀门手册上有建议值，我测试的这个阀门建议60-150Hz。
抖动幅度：Dithering amplitude，这个参数一般在阀门手册上有建议值，我测试的这个阀门建议20-40%。

设定完毕后，KL2535的控制字写 16#21 启动控制使能，dataout写 0-32767 就是阀门的开度0-100%。
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