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TwinCAT 3基于PN多主站与西门子PLC-1214C通讯
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	摘  要：
在多个TwinCAT 3控制器作为PN主站（IO控制器）时，获取西门子PLC-1214C（IO设备）中的数据，需要使用到shared的功能，西门子PLC1200最大支持2个IO控制器模式来访问，而西门子1500支持4个IO控制器模式来访问，下面整理西门子PLC1214C生成GSD文件和TwinCAT3通过导入GSD后进行PN的share通讯的配置过程。
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[bookmark: _Toc169092446]软硬件版本
[bookmark: _Toc169092447]倍福Beckhoff
[bookmark: _Toc169092448]控制器硬件
TwinCAT控制制器，PC或者EPC，包括：
嵌入式控制器：CX5020-0125（IMG版本：CX1800-0411-0007 v3.92）
工控机：C6xxx、CP2xxx、CP6xxx等

[bookmark: _Toc169092449]控制软件
笔记本和控制器都是基于TwinCAT 3.1 Build 4024.47版本
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[bookmark: _Toc169092450]西门子 SIEMENS
[bookmark: _Toc169092451]西门子PLC设备
PLC型号：1214C 固件版本4.5。
[bookmark: _Toc169092452]PLC开发软件
TIA V17 
[bookmark: _Toc169092453]西门子PLC编程
[bookmark: _Toc169092454]在TIA博图编程
点击PLC属性，常规中PROFINET接口中以太网地址进行如下配置：
[image: 图形用户界面

描述已自动生成]
注：一定在子网中添加网络PN/IE
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将PLC1214配置为IO设备并配置通讯数据：
[image: ]
其中TwinCAT的输入输出部分表示和笔记本的本地控制器做通讯，CX5120的输入部分表示和CX5120控制器做通讯，这里不是强制的，本案例是这么分配的。
配置完成后先编译，然后导出GSD文件：
[image: 图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成]
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描述已自动生成]
导出文件如下（需要放在TwinCAT文件中）：
[image: 图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成]









然后将工程下载PLC1214C中：
[image: ]
以上西门子PLC1214C配置完成。
注意：下载到PLC后，PLC的红色Error灯会闪烁，监控PLC如下：
[image: ]
提示：下位组件错误，这里属于正常，因为TwinCAT主站还没配置启动起来
[bookmark: _Toc169092455]TwinCAT3 Profinet control编程
[bookmark: _Toc169092456]将生成的GSD文件拷贝到C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\Profinet
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[bookmark: _Toc169092457]TwinCAT3在I/O新建Profinet Controller设备
[image: 电脑萤幕的截图

描述已自动生成]
设置相关Profinet Controller的参数
[image: ]
注意：假如你的设备不是笔记本，是控制器，选择连接从站的那张网卡为PN通讯口。同时网口的IP地址要和从站设备的IP地址在同一网段。
在Sync Task可以新建一个Task专门用来PN通讯，这里主要注意Cycle ticks需要和西门子PLC的IO通信中的发送时间要一致：
[image: ]
Cycle ticks 不一致目前也能正常通讯，建议一致。
观察 Box States：为0x1，这时候因为我们还没激活配置所以处于此状态，而不是0x0 no error状态。
[image: 图形用户界面, 应用程序, Word

描述已自动生成]
然后进行SCAN从站设备（西门子PLC1214C）：
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[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成]
注意：这里GSD文件不对或者放错地方的话，Add Device会不成功

扫描成功后如下：
[image: ]
对从站设备进行share配置
[image: ]
在CX5120中配置则需要将传输区反过来，将CX5120相关部分置true，无关的数据区置为false。

假如不设置share参数，激活配置后，会提示如下信息：
[image: ]
然后对通讯数据进行连接到TwinCAT PLC中：
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件

描述已自动生成]
最后激活配置：并将TwinCAT运行起来，稍微等几秒，PN通讯建立成功，TwinCAT如下显示：
[image: ]

然后西门子PLC ERROR灯灭，正常运行：
[image: 图片包含 日程表

描述已自动生成] [image: ]














[bookmark: _Toc169092458]执行效果
[bookmark: _Toc169092459]TwinCAT和PLC1214C数据：
在TwinCAT和PLC1214C分别编写1s一次的心跳数据，也就是互相通讯的传输区会接收到1-0-1的跳变信号，先观察PLC1214C的数据区：
IB200…IB210:DELL本地控制器和CX5120控制器发送给PLC1214C的数据：
[image: ]
QB200…QB210PLC1214C发送给DELL本地控制器和CX5120控制器的数据：
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再观察DELL和CX5120控制器的数据：
[image: 图形用户界面

描述已自动生成]
直观的观察到数据是在0-1之间变化的心跳数据。
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