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	摘  要：
BECKHOFF TwinCAT 3 ScopeView是一款功能强大的监控软件，在实际应用中有很多场合需要将该软件功能集成到C#开发的界面上，早期曾经编写过基于TwinCAT 4022版本的集成方式，随着TwinCAT版本的升级和ScopeView功能的丰富，其引用方式和API接口也发生了很大的变化，基于以上原因，重写编写了该文档。
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[bookmark: _Toc159414739]系统要求及演示程序版本
[bookmark: _Toc159414740]系统要求
系统要求安装dot Net Framework4.5.1版本以上，安装TE1300-Scope-View-Professional；激活TE1300授权（7天临时授权可用）：
[image: ]
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[bookmark: _Toc159414741]演示程序版本要求：
TwinCAT 3:V3.1.4024.35
TE1300-Sope-View-Profissional:3.4.3147.3
Visual Studio:Community 2019
Net Framework:4.8.0
特别需要注意的是C#开发程序依赖TE1300版本号，开发时引用哪个版本，运行时也必须用该版本。
[bookmark: _Toc159414742]创建TwinCAT Measurement Project：
创建TwinCAT Measurement Project，添加YT Scope Project；
[image: ]
[image: 图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成]
添加变量，右键DataPool，选择 Target Brower，找到需要监控的变量并双击，将变量添加到DataPool中；
[image: 图形用户界面, 应用程序, Word

描述已自动生成]
[image: 图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成]
创建YT Chart的Axis，并将DataPool中的变量拖拽到对应的Axis中；
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设置Scope Project的属性，比如记录时间等参数，然后进行保存。
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[image: 图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成]
[bookmark: _Toc159414743]创建C#工程，ScopeView控件的添加
打开VS，创建C#窗体应用程序，需要注意Framework版本，需要大于4.5.1版本，示例中以Framework4.8为例。
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件

描述已自动生成]

右键工具箱的空白处，找到“选择项”，弹出的对话框中选择“浏览”按钮；
[image: 图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成]
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件

描述已自动生成]
定位到TwinCAT-Functions-TE130X-Scope-View-Redist文件夹，找到TwinCAT.Measurement.Scope.Control.dll，点击“打开”，返回上一级对话框，选择“确定”。
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成]
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件

描述已自动生成]
在工具箱中找到ScopeProjectPanel控件，将其拖拽到WinForm界面中，此时可以看到“引用”中添加了很多和其相关的动态库文件。
[image: 图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成]
在代码中添加下图中的四个引用。
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件

描述已自动生成]
在TwinCAT Measurement 工程中找到Scope Project.tcscopex文件，将其拷贝到C#程序的Debug文件夹下，该Scope文件即为演示程序需要用到的Scope文件。
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成]
[bookmark: _Toc159414744]ScopeView控件控制的简单实现
通过TwinCAT.Measurement.Scope.Contol的ScopeControlPanel可以实现Scope的一些简单控制，比如ScopeProject文件的导入，启动记录、停止记录、开始显示、停止显示、Scope数据保存为CSV文件等简单功能，示例程序编写了ScopeOperateClass用于实现这些功能，具体参见示例程序。
启动、停止记录：
[image: ]
开始、停止显示：
[image: ]
导出CSV文件：
[image: 图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成]

运行效果：
[image: 图形用户界面, 图表

描述已自动生成]
[bookmark: _Toc159414745]ScopeView控件控制的深入实现
使用TwinCAT.Measurement.Scope.API可以实现对ScopeView复杂的控制，比如添加变量、删除变量、添加Axis、删除Axis、添加Channel、删除Channel等，还可以对控件元素的一些属性进行设置，比如设置Axis和Channel的Visibility和Enable属性以及对曲线的颜色和类型做设置，示例程序演示了如何设置Axis和Channel的可见性。
设置Axis及Channel的可见性：
[image: 图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成]
[image: 图表, 折线图

描述已自动生成]
[bookmark: _Toc159414746]帮助文档
本文档只是对于ScopeView的操作做一个抛砖引玉的作用，对于C#操作ScopeView的其它具体功能和操作可以参照TwinCAT Information和ScopeApi.chm的相关内容。
[image: 图片包含 图形用户界面

描述已自动生成]
[image: 图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成]
[bookmark: _Toc159414747]常见问题
1. Q：打开例程VS，报错怎么办？
A：可能是框架原因，自己按照操作步骤建一个新项目。把控件拉好，沿用例程里的代码启动即可。
2. Q：启动调试之后，无法记录曲线是为什么？
[image: ]
A： TwinCAT中Scope Professional授权没有勾上，勾一下再次启动即可。
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