BX9000可以作为ModbusTCP Client 读写ModbusTCP Server 的数据，可以读写I Q M区。

例程中 fb_ModbusTCP_4是读取功能块，fb_ModbusTCP_16是写功能块。

这两个功能块中
nMBReadAddr:为读I区的地址，16#0000对应%IW0，16#4000对应%MW0



nMBWriteAddr:为写Q区的地址，16#0000对应%QW0，16#4000对应%MW0
