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TwinCAT XCAD Interface基本使用

	
	作者：史震宇
职务：技术支持部 技术工程师
日期：2021-7-1

	摘  要：
在使用TwinCAT 3的过程中，变量链接需要工程师手动操作，在变量数量比较少的时候问题并不明显，而变量数量非常多的时候，就会显得非常繁琐；此时通过TwinCAT XCAD Interface，结合Eplan软件等工具，可以方便快捷的完成硬件组态，变量申明，变量链接，提升工作效率。
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[bookmark: _Toc77320534]软硬件版本
[bookmark: _Toc77320535]倍福Beckhoff
[bookmark: _Toc77320536]控制器硬件
嵌入式控制器：CX5020-0125（IMG版本：CX1800-0411-0007 v3.92）
IO模块：EL1008，EL1014，EL2008，EL3204，EL9011
[bookmark: _Toc77320537]软件版本
操作系统：windows 10 专业版
TwinCAT3：4024.12
TE1120：2.4.0.0版本
[bookmark: _Toc77320538]Eplan
Eplan P8 2.9 SP1版本，宏文件使用 ab 2.7版本
[bookmark: _Toc77320539]操作步骤
[bookmark: _在Eplan中绘制图纸][bookmark: _Toc77320540]在Eplan中绘制图纸
1.1.1. [bookmark: _Toc77320541]准备工作
图纸下载
从倍福官网-下载中心（download finder）-宏（Macros）-Downloads下载最新版本的图纸，目前版本为ab 2.7：
[image: 图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成]
下载完成之后解压如图：
[image: ]
在Eplan中新建图纸，图纸类型选择多线原理图（交互式），其他参数按需填写即可
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件

描述已自动生成]
[image: 图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成]
1.1.2. [bookmark: _Toc77320542]绘制图纸
菜单栏-插入-窗口宏/符号宏（快捷键Ctrl+Insert），找到下载好的宏文件，选择需要的倍福模块加入，图纸表达类型选择总览，可以在右侧查看预览图：
[image: 图形用户界面

描述已自动生成]
将模块按照需求拖拽到图纸相应位置，插入模式中的选项可以按照默认：
[image: 图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成]
右键添加进来的CX5020，选择属性，可以查看它的相关数据，也可以根据项目需求在这里修改相应的参数，这里注意它的PLC站号，后续配置模块的时候需要填写相应的参数：
[image: ]
按照以上方法绘制好所有模块：
[image: 图示

描述已自动生成]
1.1.3. [bookmark: _Toc77320543]配置模块信息
右键模块选择属性，开始设置模块参数，模块的信息可以按照实际需求填写，这里仅填写PLC模块名称做演示：
[image: ]
切换到PLC结构数据选项卡，配置模块与主站的连接信息：
[image: ]
按照这个步骤配置好所有从站。
1.1.4. [bookmark: _Toc77320544]配置变量链接
右键模块选择表格式编辑，配置选项卡下拉选择PLC连接点：
[image: 文本

描述已自动生成]
[image: 表格

描述已自动生成]
这个选项卡里面的内容可以直接复制到excel文件中，也可以从excel中粘贴，可以配合表格工具快捷地进行变量命名和注释：
[image: ]
选中复制到Eplan中：
[image: ]
这里只配置一个模块的链接作为演示。
1.1.5. [bookmark: _Toc77320545]文件导出
配置完成之后，保存并导出文件，选择菜单栏-项目数据-PLC-导出数据，选择需要导出的项目，PLC配置程序选择Beckhoff Twincat3，导出文件格式选择AutomationML V1.1.0，然后配置一个文件路径用于保存即可，最后选择确认导出，最终保存为一个.aml格式的文件：
[image: ]
导出数据：
[image: ]
如果这里的CPU数量，设备数量与配置的不符，需要回头去检查每个模块的属性配置，项目，PLC站号，机架号，以及位置是否有误。
[bookmark: _TwinCAT导入AML格式的文件][bookmark: _Toc393663174][bookmark: _Toc77320546]TwinCAT导入AML格式的文件
1.1.6. [bookmark: _Toc77320547]准备工作
在官网下载TE1120安装包，，下载完成之后，以管理员权限执行，安装到电脑中：
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件

描述已自动生成]
新建一个TwinCAT Project，不需要做其他设置，右键新建出来的TwinCAT Project，选择Import AutomationML-Via XCAD Interface；也可以在菜单栏-TwinCAT-AutomationML-Import AutomationML-Via XCAD Interface，在弹出的对话框中找到之前保存的aml格式的文件，打开之 
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成]
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件

描述已自动生成]	
1.1.7. [bookmark: _Toc77320548]项目导入
弹出提示框，这是XCADPlugin-变量名转换工具，该工具用于自定义一些变量命规则，变量数据类型的匹配，以及替换一些关键字符：
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件

描述已自动生成]
支持工程师自定义规则，如果需要查看细则，可以点击左侧的下拉箭头打开。该规则以json文件的形式保存，工程师也可以自定义多种转化模板；没有特殊需求的话按照默认即可。
开始导入aml文件后，系统会自动列出当前正在进行的步骤，以及每个步骤的执行时间与执行情况如果需要查看每一个步骤的详细日志，可以选中之打开。
这里由于使用的是试用版授权，所以最多只会创建10个变量并生成链接，并且在创建变量的时候会有一个warning说明：
[image: ]
打开查看详细信息：
[image: ]
导出完成之后点击close，可以看到已经建立好了PLC项目，IO组态：
[image: ]
展开GVLs选择Standard_GVL，可以看到已经建立好了变量，并且按照Eplan中的命名规则，建立好了变量以及变量链接：
[image: ]
[bookmark: _Toc77320549]在线控制器激活配置
导入所有配置之后，可以在线控制器并激活配置：
[image: 电脑软件截图

描述已自动生成]
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成]
在线成功之后，需要在Adapter中设置PCI Bus：
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成]
设置完成之后激活配置，程序可以直接运行。
[bookmark: _Toc77320550]更新配置与组态
在TwinCAT和Eplan中均可以修改当前配置，并导出为aml格式的文件，然后再导入Eplan或者TwinCAT。
在Eplan中修改配置，参照2.1节的操作，增加新的模块并导出aml格式的文件，这里添加一个EL9011模块：
[image: ]
再按照2.2节的操作，导入aml格式的文件，在导入完成之后，会新建一个TwinCAT项目，并且自动开启TcProjectCompare工具，将原有项目和新导入的项目进行对比，如果没有自动开启或者出现了TcProjectCompare卡死的情况，可以将其关闭再重新Import一次即可。
[image: ]
在TcProjectCompare中，选择更新的部分，并且点击Accept，更改的部分将会被更新到现有项目中：
[image: ]	更新成功之后点击保存：
[image: ]
TwinCAT3检测到当前项目发生变更，提示是否要重新载入项目，根据提示选择Reload：
[image: ]
重新载入完成之后，可以看到EL9011模块更新完成：
[image: ]
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